


 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  
Λαμία, 26.06.2017 
Αρ.Πρωτ.: 39135 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

Τμήμα γ’ (Η/Μ) 

ΠΡΟΣ: Ρουμελιώτης Θεόδωρος 
Ερμού 104 – Λ. Αιδηψού 
34300 
Fax: 22260-22274 

Ταχ.Δ/νση: Κραββαρίτη 3 
Ταχ.Κωδ.  :   35 100 
Πληροφορίες : Θ. Φούντας 
Τηλ : 22310 - 67358 
Fax : 22310 – 22465 

ΚΟΙΝ: Δ/νση Οικονομικών 
Τμήμα Προμηθειών 
           Σε μας 
(Να δοθεί στη δέουσα 
δημοσιότητα)  

 
 
 
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με το με αρ. 39135/2017 ερώτημα σας» 
  
Σε απάντηση του παραπάνω ερωτήματος σας, σας  παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 

Α) Για το είδος Α2-8 ο απαιτούμενος ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής είναι 10.000 ώρες για λυχνιολαβή 

Ε27 και όχι 12.000 όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην μελέτη. 

Β) Για το είδος Α2-12, η ελάχιστη απαίτηση για την αποδιδόμενη φωτεινή ροή είναι 5.600lm (80lm/W) 

και όχι 6.500 όπως εκ παραδρομής αναγράφηκε στην μελέτη 

Επίσης, για το είδος Α1-3, εκ παραδρομής αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές ισχύς 80W και 

απόδοση 8.000lm έναντι 50W και 5.000lm που είναι τα ορθά. 

      
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υποδομών                                                                                        

& Τεχνικών Έργων 
 
 
 

Δημήτριος Τσώνης 
Πολιτικός Μηχανικός  

                                                                                 
 
Ε.Δ.: 
Φ. Προμ. Γ’ Τμ. 
 
 
 

O Συντάκτης Ο Τμηματάρχης  

   

 



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  
Λαμία, 30.06.2017 
Αρ.Πρωτ.: 40255 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

Τμήμα γ’ (Η/Μ) 

ΠΡΟΣ: Β.Καυκάς ΑΕ 
1ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου 
190 02 Παιανία  
Fax: 2163003100 

Ταχ.Δ/νση: Κραββαρίτη 3 
Ταχ.Κωδ.  :   35 100 
Πληροφορίες : Θ. Φούντας 
Τηλ : 22310 - 67358 
Fax : 22310 – 22465 

ΚΟΙΝ: Δ/νση Οικονομικών 
Τμήμα Προμηθειών 
           Σε μας 
(Να δοθεί στη δέουσα 
δημοσιότητα)  

 
 
 
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με το με αρ. 40255/2017 ερώτημα σας» 
  
Σε απάντηση του παραπάνω ερωτήματος σας, σας  παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 

Α) Για το είδος Α2-7 ο απαιτούμενος ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής 10.000 ώρες είναι αποδεκτός καθώς 

αφορά στην συντριπτική πλειονότητα των κυκλοφορούντων στην αγορά σχετικών προϊόντων. Η 

απαίτηση όμως για 2.500 lm απόδοση παραμένει. 

Β) Για το είδος Α2-15, δεν ορίζεται ρητά ελάχιστη απαίτηση για φωτεινή απόδοση. Εξάλλου 

αναφέρονται ως αποδεκτές οι κατηγορίες Α και Α+. Σύμφωνα με αυτά, λοιπόν,  οι αναγραφόμενες τιμές 

επιδέχονται μια εύλογη απόκλιση. 

      

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υποδομών                                                                                        
& Τεχνικών Έργων 

 
 
 

Δημήτριος Τσώνης 
Πολιτικός Μηχανικός  

                                                                                 
 
Ε.Δ.: 
Φ. Προμ. Γ’ Τμ. 
 
 
 

O Συντάκτης Ο Τμηματάρχης  
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